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Controlemethode keerklep:
• Sluit de kogelafsluiter (1)
• Open de testaansluiting (2)
• Controleer gedurende minimaal 30 s of de keerklep lekdicht is. 

Er mag geen water uit de testaansluiting komen (3)
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Aftappen van het warmwatertoestel:
• Sluit de kogelafsluiter (1)
• Open een warmtapwaterkraan om lucht in het 

warmwatertoestel te brengen
• Ontlastklep tegen de klok in draaien tot al het water uit het 

toestel is gelopen (2) 
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